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Sämtliche Maße sind vom Unternehmenden eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen der Tragwerksplanung, sowie den 
Durchbruchsplänen der Fachplanung gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplanung auszuführen. 
Das ausführende Unternehmen ist verpflichtet, den:die Auftraggeber:in auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen 
hinzuweisen (VOB, § 3.3). 

Ausführungsplanung
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Massive Schwelle durchgehend gegen flankierenden 
Körperschall
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Verdunklungsvorhang 
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Multicore/Stagebox
vorsehen

Wandanschluss 
Stagebox für Front of 
House in Schrankfront

OK Lüftungsgerät = UKRD

L=2250 mm
B=1700 mm
H=510 mm

Rost 1,40x1,00 m

Leinwand

Beamer Anschluss an 
Decke / Verbindung 
zu Technik Bühne
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Auslässe oberhalb Fenster

R 0.01
Verein Lager
GF: 25,46 m2

U: 21,66 m
RH: 2,785 m
FB: Linoleum

R 0.02
Musikverein
GF: 26,39 m2

U: 21,86 m
RH: 2,71 m
FB: Linoleum

R 0.03
Tische / Stühle
GF: 17,23 m2

U: 17,26 m
RH: 2,615 m
FB: Hirnholzparkett

R 0.04
Technik Bühne
GF: 6,85 m2

U: 10,875 m
RH: 2,74 m
FB: Hirnholzparkett

R 0.05
Bühne
GF: 43,56 m2

U: 33,715 m
RH: 2,44 m
FB: Hirnholzparkett

R 0.06
Musik
GF: 66,79 m2

U: 39,23 m
RH: 2,74 m
FB: Hirnholzparkett
DB: GK-Akustikdecke

R 0.07
Mehrzweckraum
GF: 82,29 m2

U: 40,02 m
RH: 2,74 m
FB: Hirnholzparkett
DB: GK-Akustikdecke

R 0.08
Abstellraum
GF: 12,66 m2

U: 19,235 m
RH: 2,175 m
FB: Hirnholzparkett

R 0.09
Treppenhaus
GF: 11,02 m2

U: 15,70 m
RH: 3,09 m
FB: Betonwerkstein

R 0.13
WC Mädchen
GF: 16,44 m2

U: 16,42 m
RH: 2,76 m
FB: Fliesen

R 0.12
WC Vorraum
GF: 4,59 m2

U: 9,01 m
RH: 2,76 m
FB: Fliesen

R 0.11
Beh. WC
GF: 6,20 m2

U: 9,96 m
RH: 2,76 m
FB: Fliesen

R 0.10
Flur
GF: 29,37 m2

U: 27,34 m
RH: 3,04 m
FB: Betonwerkstein
DB: GK wie Bestand
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HLS
Sauberlaufmatte 1,60x1,20 m

B-5
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H
LS

Wandaufbau außen

W
A-

1

Elementbeton + Steinwolle 450 mm

250  mm Stahlbeton C30/37
200  mm Steinwolledämmung WLS 035

Wandaufbau innen

W
I-1

W
I-2

Elementbeton 250mm
250  mm Stahlbeton C30/37

Elementbeton + Holzverkleidung 310mm
250  mm Stahlbeton C30/37
30  mm LuŌschicht + UnterkonstrukƟon, Fichte 30x50mm
30  mm Holzverkleidung stehendW

I-4
2

W
I-4

3 125   mm  GKB
125   mm  GKB
100  mm   Metallständer + Mineral.Dämmung
125   mm  GKB
125   mm  GKB

Einständerwand Trockenraum | F30 | 150mm  

W
I-4

4
W

I-4
5

Einständerwand Feuchtraum| F30 | 150mm  
125  mm  GKBI
125  mm  GKB
100  mm  Metallständer + Mineral.Dämmung
125  mm  GKB
125  mm  GKBI

W
I-4

8
W

I-4
9 125   mm  GKB

125   mm  GKB
50  mm   Metallständer + Mineral.Dämmung
5  mm   LuŌraum
50  mm   Metallständer + Mineral.Dämmung
125   mm  GKB
125   mm  GKB

Doppelständerwand Trockenraum | F30 | 155mm  

W
I-5

1
W

I-5
2 125   mm  GKF (FeuerschutzplaƩe Piano)

125   mm  GKF (FeuerschutzplaƩe Piano)
50  mm   Metallständer + Mineral.Dämmung
5  mm   LuŌraum
50  mm   Metallständer + Mineral.Dämmung
125   mm  GKF (FeuerschutzplaƩe Piano)
125   mm  GKF (FeuerschutzplaƩe Piano)

Doppelständerwand Trockenraum | F90 | 155mm  

W
I-7

4
W

I-7
5 125  mm  GKBI

125  mm  GKB
50   mm   Metallständer + Mineral.Dämmung
130  mm   LuŌraum
50  mm   Metallständer + Mineral.Dämmung
125  mm  GKB
125  mm  GKBI

InstallaƟonswand Feuchtraum | F30 | 280mm  

W
I-7

9
W

I-8
0 125  mm  GKBI

125  mm  GKB
50   mm   Metallständer + Mineral.Dämmung

Vorwand Feuchtraum | F30 | 75mm  

W
I-8

1
W

I-8
2 125  mm  GKBI

125  mm  GKB
75   mm   Metallständer + Mineral.Dämmung

Vorwand Feuchtraum | F30 | 100mm  

D-2
0,60
0,015

0,015

Luftschicht horizontal + Unterkonstruktion
Ausbauplatte GKB
Ausbauplatte GKB

W
I-1

11 125  mm  GKB
125  mm  GKB
30   mm   Holzständer, Fichte 30x50mm + Mineral.Dämmung

Vorwand Trockenraum | - | 55mm  

D-3
0,475

0,015

0,015

Luftschicht horizontal + Unterkonstruktion
Ausbauplatte GKB
Ausbauplatte GKB

D-5
0,40
0,015

0,015

Luftschicht horizontal + Unterkonstruktion
Ausbauplatte GKB
Ausbauplatte GKB

D-7
0,425

0,015

0,015

Luftschicht horizontal + Unterkonstruktion
Ausbauplatte GKB
Ausbauplatte GKB

D-6
0,375

0,015

0,015

Luftschicht horizontal + Unterkonstruktion
Ausbauplatte GKB
Ausbauplatte GKB

B-4
0,02
0,06
0,03
0,08
0,00
0,34
0,10
0,05
0,55

Hirnholzparkett
Zementestrich CT-C25/F4 mit FBH
Trittschalldämmung mit Tackerplatte
Wärmedämmung
Abdichtungsbahn
Stahlbeton C30/37
Perimeterdämmung XPS 032, >=300kPa
Sauberkeitsschicht C8/10
Kies 16/32

B-9
0,04
0,005

0,02
0,425

Bühnenboden
Trittschalldämmung
OSB-Platte 22mm
Vollholz Konstruktion

B-16
0,005

0,065

0,03
0,09
0,34

Linoleumbodenbelag  geklebt
Zementestrich CT-C25/F4
Trittschalldämmung mit Tackerplatte
Wärmedämmung
Stahlbeton

B-5
0,025

0,065

0,03
0,07
0,34
0,10
0,05
0,55

Betonwerkstein
Zementestrich CT-C25/F4
Trittschalldämmung mit Tackerplatte
Wärmedämmung
Stahlbeton C30/37
Perimeterdämmung XPS 032, >=300kPa
Sauberkeitsschicht C8/10
Kies 16/32

B-6
0,015

0,065

0,03
0,08
0,20
0,34

Fliesen 30x60
Zementestrich CT-C25/F4
Trittschalldämmung mit Tackerplatte
Wärmedämmung
Stahlbeton
Stahlbeton

B-17
0,02
0,06
0,03
0,08
0,00
0,06

Hirnholzparkett
Zementestrich CT-C25/F4
Trittschalldämmung mit Tackerplatte
Wärmedämmung
Abdichtungsbahn
Zementestrich CT-C25/F4 mit FBH

0,34 Stahlbeton

N

Wandaufbauten

Bodenaufbauten

Deckenaufbauten
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